PRZEKROJ PODBUDOWY BOISKA-
SZCZEGOLY ODWODNIENIA

SKALA 1: 10

Nawierzchnia poliuretanowa 13 mm
Warstwa stabjlizacyina 3,5 ¢m

Warstwa wyrdwnawcza fr. 0-4 mm gr. 5 cm
Kruszywg tamane fr. 31,5-63mm gr. 20 cm.
Geowidknina

Podsypka z piasku zageszczonego

Grunt rodzimy

{padune arubasci warsty odnusig sie o grutozn
po zogeszczenivl
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Geowlknina
drenorsko-separujgea

Kruszywn plukane gr 8-18mm

Grunt rodzimy . \

Orenay !

2 spadkiem (.57
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