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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tekst jednolity, Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlano — wykonawczy wewnetrznej instalacji c.o. w budynku Zespotu
Szkot w Walenczowie jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Por uy bud. 80/84
Projektant: ......... e e ) WL
(podpis i pieczec)
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3.1,

DANE OGOLNE
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza instalacji centralnego ogrzewania
w budynku szkolnym Zespotu Szkot w Walericzowie.

Zakres opracowania obejmuje:

obliczenia strat ciepla,

dobor powierzchni ogrzewalnej grzejnikow,

rozprowadzenie i dobdr srednic przewodow instalacji ¢.o, dobor armatury,
regulacja nastawcza instalacji c.o.,

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowity:

Zlecenie i umowa z Inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy

Wizja lokalna i inwentaryzacja dostarczona przez Inwestora
Obliczenie zapotrzebowania ciepla

Inwentaryzacja wykonawcza

Opis budynku

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, przeznaczonym na szkole.

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA POMIESZCZEN

Zapotrzebowanie ciepta dla c.0. wynosi 18.65 kW dla budynku docieplonego. Powierzchnie
ogrzewalne grzejnikow dobrano dla aktualnych potrzeb cieplnych przy zatoZeniu temperatur
w instalacji 80/60C. Obliczenia wykonano programem OZC. Obliczenia znajdujg sie
w archiwum biura. Zestawienie grzejnikow ujeto w tabeli.

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.
Opis rozwiazania projektowego

Zaprojektowano i wykonano instalacje z rur stalowych, faczonych przez spawanie.Instalacja
jest instalacjg pompowa, dwururowg systemu otwartego. Przewody rozprowadzajace w
wykonaniu z izolacjg cieplng (lub izolowane prefabrykowanymi otulinami) prowadzone sg na
scianach i pod stropem piwnicy. Zawory kulowe i regulacyjne umozliwiajace odciecie czesci
instalacji montowac nalezy zgodnie z rysunkami.

Kompensacje¢ wydiuzen cieplnych poziomych przewodow rozdzielczych rozwigzuje sie za
pomocg samokompensacji lub za pomocg kompensatorow U-ksztattowych.

(8%



3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

Uktad odpowietrzania projektuje sie jako miejscowy. Kazdy grzejnik w swej gornej czesci
wyposazony bedzie w odpowietrznik przygrzejnikowy. Na przewodach piondw zamontowad
nalezy automaty samoodpowietrzajace z zaworem odcinajgcym. Podczas napelniania ztadu
w celu jego szybszego odpowietrzenia nalezy kazdy grzejnik odpowietrzy¢ recznie. Grzejniki
z odzysku zaznaczono na rysunkach.

Materiaty na rurociagi i mocowanie przewodéw

Do mocowania rur powinny by¢ uzyte uchwyty stalowe. Szczegobinego rodzaju mocowania
wymaga armatura. Uchwyty montazowe powinny spetnia¢ wymagania obustronnego
usztywnienia zaworu, tak aby moment sit powstajacy przy jego obstudze byt przenoszony
poprzez wspornik na przegrode, a nie na rure.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.

Regulacje hydrauliczng instalacji c.o. zaprojektowano poprzez wykonanie nastaw na
termostatycznych zaworach grzejnikowych . Nastawy podano na rozwinigciach instalacji c.o.
/Obliczenia nastaw programem IN2CO /. Wymagana dyspozycja cisnienia Dp = 34 kPa
Pojemnos¢ wodna instalacji wynosi 270 |.

Dobér powierzchni ogrzewalnej grzejnikow

Na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania ciepta pomieszczen przeprowadzono dobér
powierzchni ogrzewalne] grzejnikow, uwzgledniono przy tym wychiodzenie czynnika
grzewczego. Wielko$ci grzejnikéw naniesiono na rzutach kondygnaciji i na rozwinigciu. Cze$é
grzejnikdw zostawiono / patrz rozwinecie /

Izolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzajace  pod stropami  piwnicy nalezy wykonac
z przewodow z fabryczng izolacjg termiczng lub zabezpieczy¢ termicznie poprzez wykonanie
izolacji z pianki poliuretanowej typu STEINONORM 310 .Grubosé izolacji zewnetrznej
wszystkich przewodow wynosi 20 mm.

Przytacze do budynku zaje¢ praktycznych

Do budynku zajg¢ praktycznych wykonaé przytacze z samo kompensujacych

rur preizolowanych stosowanych do sieci cieplnych niskotemperaturowych CALPEX DUQ
Srednica przytgcza 2xDn 50 mm. Do podtgczenia rur wykorzystac systemowe ztgczki
Zaciskowe. Rury ukfadac na trasie istniejgcego przytgcza na gtebokosci min 80 cm na
piaskowej o gr,. 20 cm. Wykona¢ obsypke piaskowq o gr 20cm , na wierzch podsypki utozyé
tasme sygnalizacyjng .

ZAKRES PRAC | ZALECENIA REALIZACYJNE

Zakres prac modernizacyinych:

demontaz starej instalacji c.o. / rury, grzejniki /
montaz sieci rozdzielczej, pionow, gatgzek, grzejnikow
ptukanie i préba szczelnosci instalacii;

wykonanie izolacji termicznej elementow niezabezpieczonych termicznie;



przeprowadzenie regulacji instalacji c.o.;
montaz gtowic termostatycznych

Zalecenia realizacyjne:

w czasie ptukania instalacji zawory termostatyczne muszg by¢ catkowicie otwarte i ustawione
na najwyzsza nastawe wstepng;

Instalacje c.o. nalezy poddac prébie szczelnosci przy cisnieniu 0,5 MPa;

catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

5. ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

Typ llosc zeber Producent Uwagi

Co~N~NoohwWhN =

500/100 16 Fonditial aluminiowe
500/100 15
500/100 14
500/100
500/100
500/100
500/100
500/100

R s e e e <

500/100

6. ZESTAWIENIE POZOSTALYCH MATERIALOW

Dn 15 114 mb

Dn 20 36 mb

Dn 25 38 mb

Dn 32 24 mb

Dn 40 10 mb

CALPEX DUO 2x Dn50 mm 50 mb

Odpowietrzniki automatyczne Dn 15 6 szt. Afrizo
Zawory grzejnikowe RTD-N Dn 15 23 szt. Danfoss
Glowica termostatyczna 23 szt. Danfoss
Zawor regulacyjny STAD Dn 25 1 szt. Oventrop
Zawor kulowy Dn 25 PN 6 1 szt.

Zawor kulowy Dn 15 PN 6 11 szt.

Odpowietrzniki grzejnikowe 1" 9 szt.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Dyrektywa 89/106/CEE

FONDITAL S.p.A.
z siedziba w
25078 Vestone (BS) via Mocenigo n® 123,

oswiadcza, ze

GRZEJNIKI ZE STOPU ALUMINIUM )
PRZEZNACZONE DO INSTALACJI GRZEWCZYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

wyprodukowane przez
FONDITAL S.p.A.

zostaly wytworzone zgodnie z zalacznikiem ZA Normy UNI EN 442-1:2004, okreslajacym warunki
zastosowania znaku CE oraz ze warto$ci emisji cieplnej zadeklarowanej w dokumentacji
techniczno-handlowej odpowiadajg Normie UNI EN 442-2:2004 zgodnie z certyfikatem wydanym
przez

laboratorium MLR.T. Dipartimento di Energetica del Politecnika di Milano, Mediolan — Wiochy
oraz
laboratorium CETIAT, Villeurbanne Cedex - Francja

FONDITAL S.p.A.

Z upowaznienia Dyrekcji
Kierownik Dziatu Technicznego

Inz. Roberto Cavallini

k-

Deklaracja zgodnosei grzejniki ze stopu aluminium - edycja 1 z 21 stveznia 2005



PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

PG
& N NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
= PZH 5 .
o) ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ
' 3 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw @ Phone (22) 5421354 @ TFax (22) 5421287 @ e-mail: sek-zhki@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY 1K/W/0133/01/2004
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Grzejniki ze stopu aluminium i akcesoria

Wyrab / product

stop aluminiuin, powloke z lakien proszkowego epoksydowe - poliestrowego

Zawierajgey | containing

Przeznaczony do./ destined. ogrzewania pomieszczen mieszkalnych | uzyteszrose publiczne] oraz zakiadow
pracy

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym  przy spalnieniu nastgpujacych
warunkow / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions

ber rastizezen

Wytworca | producer
FONDITAL FIN.V, Sip.A.
25078 Vestone (BS)

Vig Mocenigo 123, Wiochy
Ninigjszy dokument wydano na wniosek / this certificate 1ssued for
FONDITAL NOVA FLORIDA POLSKA Sp. z 0.0
30-633 Krakow
ul. Walerago Stawka 3 a
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodow

przez ktorgkolwiek strong. Niniejszy atest traci waznoscé po 2009-03-11
fub w przypadku zmian w recepturze albo w technologil wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate maotivation.

The certificate loses its validity after 2008-03-11
or in the case of changes in composition or in technology of production,

Kigrowimk
Zarladu H;_q.-ﬁ‘ny Komunaine|

1

Data wydania atestu higienicznego
The date of issue of the certificate Reraa.200

www.pzh.gov.pl




