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IR.ITI. 3432-04/10

Wykonawcy w postepowaniu
IR.III. 3432-04/10

dotyczy postepowania przetargowego pn.: ,Termomodernizacia Zespotu Szkot
w Walenczowie”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U, z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiajacy podaje tres¢ zapytan
dotyczacych zapisow specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wraz z wyjasnieniami.

W przedmiotowym postepowaniu wplynety nastepujace zapytania:

Pytanie 1. Brak w przedmiarze pozycji dotyczacych naczynia wzbiorczego do
uktadu otwartego oraz pompy obiegowej ALPHA+25-60 180 230V.
Czy nalezy dodac pozycje?

Odpowiedz: W kosztorysie ofertowym nie nalezy uwzgledniac naczynia
wzbiorczego, ani pompy obiegowej.

Pytanie 2. W projekcie instalacji c.o. wystepuje niezgodnosc dot. ilosci
grzejnikow do zamontowania na obiekcie. Z rzutow wynika, ze jest
ich 16 szt. natomiast wg rozwiniecia oraz przedmiaru jest ich S.
Prosze o podanie wiasciwej ilosci grzejnikow.

Odpowiedz: Do oferty nalezy uwzglednic 16 szt grzejnikow zgodnie z rysunkami
rzutéw kondygnacii.

Pytanie 3. Brak w przedmiarze pozycji dotyczgcych wyposazenia kottowni
w podreczny sprzet gasniczy: gasnice proszkowg, koc gasniczy.
Czy nalezy dodac pozycje?

Odpowiedz: Wyposazenie kottowni w srodki ochrony p.poz. nalez do wilasciciela
istniejacej kottowni, wobec powyzszego nie nalezy uwzgledniac ich
w kosztorysie ofertowym.

W zwigzku z faktem, ze udzielone odpowiedzi nie powodujq modyfikacji tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, Zamawiajacy nie przedtuza terminu
sktadania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczace miejsca, terminu skladania i otwarcia ofert
pozostajg bez zmian.




